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Deney laboratuvan olarak faaliyet gésteren CINAR CEVRE LABORATUVARI A.S, TURKAK'tan AB-0038-T

TS EN ISO |EC 17025 standardina gore akredite edilmistir.

CINAR CEVRE LABORATUVARI A.S accredited by TURKAK under registration number AB-0038-T for TS EN (SO IEC 17025 as test
laboratory”

Tiirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporiarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve Uluslararasi
Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile kargtlikh taminma antlagmasini imzalamigtir.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the
Accreditation (EA) and the International Laboratory Accreditation {ILAC) for the Mutual recognition of test reports.

Deney ve [ veya élgiim sonuglarn, genisletilmis olgim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlari bu raporun
tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir.

The testing and / or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are
given on the following pages which are part of this report.
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2 OLCUM SONUCLARI ve DEGERLENDIRILMESI

2.1 Elektromanyetik Alan Olgiim Sonuglari ve Degerlendirilmesi

Elektrik Alan, her elektrik yiikii bir elektrik alana sahiptir ve baska bir elektrik yukli cisim bu
alana girdiginde, o cisme elektrik kuvvet uygular. Herhangi bir noktadaki bir birimlik pozitif
deneme yikiine etki eden elektriksel kuvvet, elektrik alan olarak tanimlanir. Elektrik alan (E),
vektérel bir buytkliktiir ve birimi volt/metre (V/m)'dir. Bir yik grubunun olusturdugu net
elektrik alan, herbir yiikiin olusturdugu elektrik alanlarin vektérel toplamina esittir [5]. Bir
cihazin beslenme gerilimi yiikseldik¢e, bunun sonucu olarak ortaya ¢ikan elektrik alani da
yiikselir. Elektrik alan siddeti kaynaktan uzaklastik¢a hizla azalir. Elektrik alani yalitkan nitelikli
cisimlerle engellenebilir.

Manyetik Alan, manyetik alanlarin ana kaynag elektrik yikleridir ve elektrik ylklerinin yer
degistirmesi sonucu olusur. Yani elektrik akimin var oldugu heryerde manyetik alan
mevcuttur. Akim ne kadar yiiksekse, bunun bir sonucu olan manyetik alan da o kadar yiksek
olur. Elektrik alaninda oldugu gibi, manyetik alan siddeti de mesafe ile hizla azalir. Buna karsin,
manyetik alan, elektrik alaninda oldugu gibi engel teskil eden nesnelerce neredeyse hig
engellenmez.

Elektromanyetik alani olusturan iki bilesen vardir: bunlar elektrik alan ve manyetik alandir. Bu
iki bilesen ayr ayn élgiilmektedir ve elektromanyetik alan veya elektromanyetik kirlilik (EMK)
ifadeleri kullanildiginda bu bilesenlerin her ikisi birlikte kastedilmektedir.

Olctimler yapilan fizibilite galigmasi sonucu elektromanyetik alan maruziyeti olusabilecek
noktalarda gerceklestirilmistir. Olglimlerde sebekeden gelen gerilim 220V oldugundan frekans
araligi 50 Hz olarak alinarak olglimler gerceklestiriimistir. Olgimii gerceklestirirken ve
degerlendirirken TS EN 50413 standardi dikkate alinmistir.

Olctim noktasinda gerceklestirilen dlglim sonuglarini veren Tablo-3 asagidaki gibidir.
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~Tablo 3. Olgim Sonuglarinin Verilmesi B = !
| { Olgiilen | Mesleki | Olgiillen | Mesleki | Olgiilen | Mesleki ’
| Bicim | Frekansg Elektrik | Maruziyet ’ Manyetik | Maruziyet | Manyetik Maruziyetf Blcia 1
Noitasu .‘ (H) | Alan | Siur Alan | Smr | Ak | S Degerl (;:I:n.l iy
| Siddeti = Degeri | SiddetiH = Degeri | Yogunlug & Degeri | oo o oo
_ CEV/m) | (v/m)® | (a/m)  (A/m) | uBuT) | (wn® S—
9.Kat Ozel ; | |
Kalem _ ‘ i ‘_ ?
Midarliga = SOHz = 11,551 10000 0,054 | 800 0,063 | 1000 ! Uygun !
Birimi | | | | |
28098009 deeailind W S e AR ! |
1.Kat | : ? 1 ‘\
Elektrik ‘ | \ ‘ . ‘
G das:' | SOHz | 53,688 | 10000 1,936 800 | 4,515 1000 Uygun
2801A016 | | & 1. |
| Tabip 1 i l ] | :
Atama Daire | l ‘ f
Bagkanlhgi ! 50 Hz ‘ 16,657 [ 10000 ! 0,004 800 0,004 1000 Uygun ]
' Odasi l ! ]
2813C045 f
e e
Data Center
Odast 50Hz = 45,402 10000 0,115 800 | 02146 | 1000 | Uygun |
128138017 ; f l i '
i R0 S nd WEASTTS S e b | .
CCTV Odasi  50Hz = 44,832 10000 0,098 800 0,128 | 1000 Uygun
‘ | | ‘
B2 | - |
E d:j il | 50Hz | 30,804 | 10000 = 11059 | 800 | 18184 \ 1000 | Uygun
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* |CNIRP {Uluslararasi iyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu ) Belirtilen Sinir Degerl

3 SONUC
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Tirkiye Cumhuriyeti Saglik Bakanligi’'nda 50 Hz de belirlenen 6 noktada elektromanyetik alan

slcimleri gerceklestirilmistir. Olgim  sonuglar, ICNIRP (Uluslararasi iyonize Olmayan

Radyasyondan Korunma Komisyonu)de belirtilen mesleki maruziyet limit
karsilastirildiginda sinir degerlerin asilmadigi gérilmustir.
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